G IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICION

IGASAMEX

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: Agosto 2012
FRECUENCIA: TRIMESTRAL

Marcelo de Jesus Magafia Nieto

LLENADO POR:

Usuario: CLIENTE LEE

Revision de instalaciones:
Letreros En buen estado

Pararrayos N/A
Sistema de tierras
Bardas y puertas

Pintura de tuberia

En buen estado
En buen estado

b

Se corrige corrociéon ; !

Paneles solares Se aplica limpieza =
Soporteria En buen estado - {4*
Manometros Se cambian 3 de 0-600 psi & o MG

Area en general Se realiza limpieza general

Extintores:
Estado fisico En buen estado
Nivel de presién Adecuada
Fecha de llenado 01/05/2012
Proximo llenado 01/05/2013

Observaciones:

-Se aplica mantto. trimestral predictivo a prv’s en tr#1 y tr#2
-Se limpian inspecciones y lubrican partes y accesorios

-No se requiere cambio de partes; En buen estado fisico

Usuario: INTERCONEXION LEE
Revision de instalaciones:

Letreros En buen estado

Pararrayos N/A

Sistema de tierras
Bardas y puertas
Pintura de tuberia
Paneles solares
Soporteria
Manoémetros

Area en general

Extintores:
Estado fisico
Nivel de presion
Fecha de llenado
Proximo llenado
Observaciones:

En buen estado

En buen estado

Se corrige corrocion

Se aplica limpieza

En buen estado

Se cambian 6; 2-600Ibs,2-1000lbs,2-1500Ibs.

Se realiza limpieza general

En buen estado

Adecuada

01/05/2012

01/05/2013

-Se aplica mannto. Trimestral predictivo a prv’s en tr#1 y tr#2

-Se limpian inspeccionan y lubrican partes y accesorios

-Se reemplaza diafragna del piloto monitor del prv’s 200 tr#1

Rev. No./ Resp.

Descripcion Fecha

Fecha de registro:

~ _oouL

Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de aprobacion:

Elaborado por:

Aprobado por:

25/08/2012 09:26:56a.m.

11/09/2012 10:27:28a.m.

Marcelo de Jesus Magaiia Nieto

Hodin Alberto Escalante Antuna
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