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REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:

LLENADO POR:

PERIODO:

FRECUENCIA:

REV.   0

RO-011ANUAL

Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.

Marcelo de Jesus Magaña Nieto

Julio 2012

Usuario:

Modelo:

Observaciones:

Punto de ajuste en placa:

Punto de ajuste encontrado:

psig

psig

CLIENTE LEE

MERCER VALVE

 21

 21

Se realiza la inspección con nitrogeno, punto de ajuste correto.

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Aprobado por:

Elaborado por:

Rev. No./ Resp. Descripción Fecha

0/OUL Formato nuevo Nov-11

Marcelo de Jesus Magaña Nieto

Hodin Alberto Escalante Antuna
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