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Cooper Standard
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Interconexión Catalitico
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Usuario
Juntas de Micarta o 

Monoblock

Venteos o 

Encamisados
Observaciones

INTERCONEXION 1 EN BUEN ESTADO N/A

INTERCONEXION 2 EN BUEN ESTADO N/A

INTERCONEXION 3 EN BUEN ESTADO N/A

INTERCONEXION 4 EN BUEN ESTADO N/A

INTERCONEXION 5 EN BUEN ESTADO N/A

INTERCONEXION 6 EN BUEN ESTADO N/A

DART DE MEXICO 1 EN BUEN ESTADO N/A

DART DE MEXICO 2 EN BUEN ESTADO N/A

DART DE MEXICO 3 EN BUEN ESTADO N/A

COHISA 1 EN BUEN ESTADO N/A

COHISA 2 EN BUEN ESTADO N/A

COOPER STANDARD 1 EN BUEN ESTADO N/A

STRECHLINE 1 EN BUEN ESTADO N/A

STRECHLINE 2 EN BUEN ESTADO N/A

LA QUERENCIA 1 EN BUEN ESTADO N/A

LA QUERENCIA 2 EN BUEN ESTADO N/A

REICHHOLD 1 EN BUEN ESTADO N/A

REICHHOLD 2 EN BUEN ESTADO N/A

SMURFIT KAPPA 1 EN BUEN ESTADO N/A

CONTINUIDAD ELECTRICA
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SMURFIT KAPPA 2 EN BUEN ESTADO N/A
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