. IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
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IGASAMEX REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO
SISTEMA: Naturaltek, S. A. de C. V. PERIODO: Septiembre 2012
LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL

1.- Detectar deslaves, hundimientos, danos en tuberia en 5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:
a) Cruces carreteros: no existen

correctos
b) Cruces de ferrocarril: 6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no existen no existen

c) Cruces de arroyos:

7.- Indicaciones de fuga

2.- Estado de registro de valvulas: a) Cambios de coloracion del suelo:
en buenas condiciones no existen

3.- Seializacion del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0 b) Cambio de vegetacion:

b) Cantidad de placas faltantes: 0 no existen

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

durante el recorrido se detecto un poste caido, se corrige.
tambien se encontro algunos viajes de escombro que bloquena la entrada veicular a la interconexion, se contrato una retro para
despejar el area

9.- Evidencias:
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