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REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA
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Equipo empleado:

Fecha de calibración:

Certificado de calibración:
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Observaciones:
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Ubicación:

VCC-CSE (volts):
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Observaciones:

 2

salida patin de medicion
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 3

salida patin de regulacion
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Usuario
Juntas de Micarta o 

Monoblock

Venteos o 

Encamisados
Observaciones

EMR INTERCONEXION MICARTA ENTRADA 

EMR

AISLA CORRECTAMENTE

EMR INTERCONEXION MICARTA DESPUES 

DE MEDICION Y 

ANTES DE 

AISLA CORRECTAMENTE

EMR INTERCONEXION MICARTA SALIDA DE 

REGULACION

AISLA CORRECTAMENTE

EMR DN MICARTA LLEGADA 

EMR

AISLA CORRECTAMENTE

EMR DN MICARTA SALIDA 

EMR

AISLA CORRECTAMENTE

EMR YTEK MICARTA LLEGADA 

EMR

AISLA CORRECTAMENTE

EMR YTEK MICARTA SALIDA 

EMR

AISLA CORRECTAMENTE
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