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|GASAMEX REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO
SISTEMA: Gas Purepecha, S. A.de C. V. PERIODO: Noviembre 2013
LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz FRECUENCIA: MENSUAL

1.- Detectar deslaves, hundimientos, danos en tuberia en 5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:
a) Cruces carreteros: Si(cambio de direccién en acometida del cliente DeAcero
No Morelia por fuga en la misma)
b) Cruces de ferrocarril: 6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No Si(_ cambio de direccién de la acometida de la caseta

DeAcero Morelia)

c) Cruces de arroyos:

7.- Indicaciones de fuga

2.- Estado de registro de valvulas: a) Cambios de coloracion del suelo:

En buen estado Si

3.- Seializacion del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 1 b) Cambio de vegetacion:
b) Cantidad de placas faltantes: 11 Si(Fuga en la linea acometida del cliente DeAcero Morelia)
4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

8.- Comentarios adicionales:

Se realizaron reparaciones en la linea de entrega(acometida) de DeAcero Morelia por fuga en la misma. Ver reporte de reparacion
y de condiciones anormales de operacion.

9.- Evidencias:
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